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Parameter Resultat Einheit HöchstwertRicht-/Tol.w.

Mikrobiologie

Stickstoffverbindungen

Anionen

Wasserhärte

Diverses

Spezifikation

ISONMIK002 - ISO 6222, Keimzählung

SLMTMIK003 - ISO 7899-2 mod., Keimzählung, VM0189

ISOTMIK008 - ISO 16649 mod., Keimzählung

DINNICH001 - ISO 10304-1, IC

DINNICH003 - ISO 10304-1, IC

DINNICH001 - ISO 10304-1, IC

DINNICP001 - DIN, ICP-OES

INTNGCM041 - UFAG, GC-MS/MS

Aerobe Keime (GKZ)

Enterokokken

Escherichia coli

Nitrat

Nitrit

Chlorid
Sulfat

Calcium
Magnesium

Chlorthalonil-Metabolit 
R417888
Chlorthalonil-Metabolit 
R471811

4

nn

nn

33.1

< 0.05

19.8
13.0

138.2
15.1

< 0.025

0.38

KBE/ml

in 100 ml

in 100 ml

mg/l

mg/l

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

µg/l

µg/l

nn

nn

max. 40

max. 0.1

max. 0.100

max. 0.100

NO3

NO2

Cl
SO4

Ca
Mg
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Legende: nn = nicht nachweisbar (unterhalb NG)
nb = nicht bestimmbar (unterhalb BG)

NG = Nachweisgrenze
BG = Bestimmungsgrenze

KBE = Kolonienbildende Einheiten
TS = Trockensubstanz

1

23-04417-001

Aussenhahnen Kirche

Trinkwasser
500 ml
10.6 °C

Position:

Proben-Nr.:

Probename:

Zusatz:
Menge:
Oberfl. Temp. bei Eing. in 
°C:

Wasserversorgungsgenossenschaft Römerswil, KdNr. 60748
Herr Jvan Estermann
CH-6027 Römerswil

Auftraggeber:

Code - Methode, Messtechnik BG / NG

(LOQ / LOD)


